


















FÄLTRAPPORT PGBorrning AB

Uppdrag: Halmstad sjukhus 
Uppdragsnummer:

Beställare: AWER 
Uppdragsledare: Lukas Johansson 

Fältingenjör: Alexander Hylander 
Fältpersonal:
Borrvagn: Geotech 605M

Arbetsmiljöplan: Arbetsmiljöplan PGB AB  

Fältarbetets start: 26-Jun-24
Fältarbetets slut: 27-Jun-24

Hantering av resultat: Fältresultat tillhanda uppdragsledare 1-3 dagar efter fältarbete
Hantering av prover: Transporterat till  

MÄTTEKNIK
Koordinatsystem: Sweref 99 1330
Höjdsystem: RH2000
Instrument: Trimble Catalyst GNSS system
Mätklass: A
Matansvarig: Alexander Hylander
Datum: 2024-06-26

Utrustning 
Borrvagn: Geotech 605M
Cpt sond: 4858
Kalibreringprotokoll: 605M-18552
Kalibreringprotokoll: 4858

Uppdrag 

Z:\05 Uppdrag\2024\1302 - DP Sjukhusområdet Halmstad\03-Produktion\03 Fältarbete\Borresultat\halmstad sjukhus/FÄLTINLEDNING
Utskrivet: 2024-08-08 10:53

.



0
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24AW01

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1m Torrt

Stoppkod

90

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 0,10 Mg[Gr]

0,10 - 0,30 saHu

0,30 - 2,00 cogrSa

2,00 - 3,00 cogrCSa

-

-

-

-

-

-

-

-

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Uppdrag

Fältingenjör Datum

Alexander Hylander 2024-06-26

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

100mm

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Statisk Dynamisk Rotation

Z:\05 Uppdrag\2024\1302 - DP Sjukhusområdet Halmstad\03-Produktion\03 Fältarbete\Borresultat\halmstad sjukhus/24AW01
Utskrivet: 2024-08-08 10:53

.



0
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24AW02

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1m Torrt

Stoppkod

90

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 0,40 husa

0,40 - 1,00 cogrSa

1,00 - 3,00 cosaGr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Uppdrag

Fältingenjör Datum

Alexander Hylander 2024-06-26

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

100mm

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Statisk Dynamisk Rotation

Z:\05 Uppdrag\2024\1302 - DP Sjukhusområdet Halmstad\03-Produktion\03 Fältarbete\Borresultat\halmstad sjukhus/24AW02
Utskrivet: 2024-08-08 10:53

.



0
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24AW03

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1m Torrt

Stoppkod

91

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 0,50 Mg[huSa]

0,50 - 1,60 cogrSa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

100mm

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Uppdrag

Fältingenjör Datum

Alexander Hylander 2024-06-26

Statisk Dynamisk Rotation

Z:\05 Uppdrag\2024\1302 - DP Sjukhusområdet Halmstad\03-Produktion\03 Fältarbete\Borresultat\halmstad sjukhus/24AW03
Utskrivet: 2024-08-08 10:53

.



0
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24AW04

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1m Torrt

Stoppkod

90

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 0,70 Mg[huSa]

0,70 - 1,00 Sa

1,00 - 1,50 grSa

1,50 - 3,00 Sa

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

100mm

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Uppdrag

Fältingenjör Datum

Alexander Hylander 2024-06-27

Statisk Dynamisk Rotation

Z:\05 Uppdrag\2024\1302 - DP Sjukhusområdet Halmstad\03-Produktion\03 Fältarbete\Borresultat\halmstad sjukhus/24AW04
Utskrivet: 2024-08-08 10:53

.



0
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24AW05

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

Torrt

Stoppkod

90

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 0,80 Mg[huSa, rötter]

0,80 - 1,00 Sa

1,00 - 3,00 coFSa 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Uppdrag

Fältingenjör Datum

Alexander Hylander 2024-06-27

Statisk Dynamisk Rotation

Z:\05 Uppdrag\2024\1302 - DP Sjukhusområdet Halmstad\03-Produktion\03 Fältarbete\Borresultat\halmstad sjukhus/24AW05
Utskrivet: 2024-08-08 10:53

.



0
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24AW06

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

Stoppkod

90

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 0,10 Mg[Hu]

0,10 - 0,30 Mg[Sa]

0,30 - 0,70 Mg[saHu,tegel]

0,70 - 2,00 Sa

2,00 - 3,00 CSa

-

-

-

-

-

-

-

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Uppdrag

Fältingenjör Datum

Alexander Hylander 2024-06-27

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Statisk Dynamisk Rotation

Z:\05 Uppdrag\2024\1302 - DP Sjukhusområdet Halmstad\03-Produktion\03 Fältarbete\Borresultat\halmstad sjukhus/24AW06
Utskrivet: 2024-08-08 10:53

.



0
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24AW07

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

Torrt

Stoppkod

90

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 0,80 Mg[huSa]

0,80 - 2,00 (gr)CSa

2,00 - 3,00 (si)Sa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Uppdrag

Fältingenjör Datum

Alexander Hylander 2024-06-26

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Statisk Dynamisk Rotation

Z:\05 Uppdrag\2024\1302 - DP Sjukhusområdet Halmstad\03-Produktion\03 Fältarbete\Borresultat\halmstad sjukhus/24AW07
Utskrivet: 2024-08-08 10:53

.



0
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24AW08

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

Torrt 

Stoppkod

90

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 0,30 Mg[saHu]

0,30 - 2,00 Mg[Sa]

2,00 - 4,00 Sa 3,8m stenigt 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Uppdrag

Fältingenjör Datum

Alexander Hylander 2024-06-26

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Statisk Dynamisk Rotation

Z:\05 Uppdrag\2024\1302 - DP Sjukhusområdet Halmstad\03-Produktion\03 Fältarbete\Borresultat\halmstad sjukhus/24AW08
Utskrivet: 2024-08-08 10:53

.



0
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24AW09

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

Torrt

Stoppkod

90

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 0,20 Mg[saHu]

0,20 - 0,50 Mg[Sa]

0,50 - 2,00 (gr)CSa

2,00 - 3,00 FSa Hårt packad

-

-

-

-

-

-

-

-

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Uppdrag

Fältingenjör Datum

Alexander Hylander 2024-06-26

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Statisk Dynamisk Rotation

Z:\05 Uppdrag\2024\1302 - DP Sjukhusområdet Halmstad\03-Produktion\03 Fältarbete\Borresultat\halmstad sjukhus/24AW09
Utskrivet: 2024-08-08 10:53

.



0
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24AW10

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

Torrt

Stoppkod

90

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 0,15 Mg[saHu]

0,15 - 2,80 CSa

2,80 - 3,00 FSa Hårt packad 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Uppdrag

Fältingenjör Datum

Alexander Hylander 2024-06-26

Statisk Dynamisk Rotation

Z:\05 Uppdrag\2024\1302 - DP Sjukhusområdet Halmstad\03-Produktion\03 Fältarbete\Borresultat\halmstad sjukhus/24AW10
Utskrivet: 2024-08-08 10:53

.





CPT-test performed according to  EN ISO 22476-1
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Halmstad
24AW08
2024-06-26

2024-08-23
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Tip resistance q
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  (MPa)Tip resistance q
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CPT test evaluated accorrding to SGI Information 15 rev. 2007
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C P T - test
Detaljplan Sjukhusområdet
1302

2024-08-23

0.00 m
0.00 m
3.86 m
20.00 m
my
41.39 m

Normal
Spaltfilter
Alexander Hylander
Geotech 605M

Depth (m)

Halmstad
24AW08
2024-06-26

Project Site

Designation

Predrilling depth
Start depth
Stop depth
Ground water level
Reference
Level at reference

Predrilled material
Geometry
Fluid in filter
Operator
Equipment

Calibration data
Cone
Date
Areafactorr a
Areafactor b

4858
2024-01-22
0.857
0.000

Internal friction Oc

Internal friction Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Scale factors
Porepressure Friction Tip resistance
Range Range Code Range CodeCode

Before
After
Diff

20.00

Date

 

278.30
277.10

-1.20

136.40
136.90

0.50

7.12
7.06

-0.06

Cero values, kPa
Porepressure Friction Tip resistance

Use scale factors

Correction
Porepressure
Friction
Tip resistance

(none)
(none)
(none)

Porepressure observations
Porepressure (kPa)

0.00

Boundaries
Depth (m)

Classification

From To
Depth (m)

0.00 3.86

Density
(ton/m3)

1.80
Soil

Notes

\\10.120.0.10\Awer\05 Uppdrag\2024\1302 - DP Sjukhusområdet Halmstad\03-Produktion\06 Projektering och beräkning\Tolkning CPT\.cpw\24AW08.CPW

Porepressure measurementx

Liquid limit

1Estimated sounding class



C P T - test
Detaljplan Sjukhusområdet
1302

2024-08-23

Halmstad
24AW08
2024-06-26

Project

\\10.120.0.10\Awer\05 Uppdrag\2024\1302 - DP Sjukhusområdet Halmstad\03-Produktion\06 Projektering och beräkning\Tolkning CPT\.cpw\24AW08.CPW
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CPT-test performed according to EN ISO 22476-1
Detaljplan Sjukhusområdet
1302
PGBorrning AB
Alexander Hylander

2024-08-23
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Spaltfilter

Geotech 605M

Halmstad
24AW08
2024-06-26

Project Site

Designation

Predrilled depth
Start depth
Stop depth
Ground water level
Reference
Level at reference

Predrilled material
Geometry
Fluid in filter
Borehole coordinates
Equipment
Cone nr

Date
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CPT-test performed according to  EN ISO 22476-1
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